
                                                

  お詫びとお願い 

バスルーム用乾燥ユニットご愛用のお施主様へ 

 (※2)２００７年 ８月 １日 更新 

(※1)２００７年 １月２９日 更新 

２００６年１０月２７日 

パナホーム株式会社 

『バスルーム用乾燥ユニット』無料点検実施のお知らせ 

 

長年にわたり、パナホームに格別のご愛顧を賜わり、有難く厚く御礼申し上げます。 

さて、「バスルーム用乾燥ユニット」（下記対象商品）において、ターミナルボックス部

が極めてまれに、結露により著しく腐食して、発煙・発火に至る可能性があることが判明

いたしました。 

弊社としましては、対象商品をご使用されているお施主様へ、ターミナルボックス部の

点検と改良部品への交換を無料にて実施させていただきます。お施主様には、ご多忙の中

お時間をいただくこととなりご迷惑をお掛け致しますが、早期に作業を完了するよう鋭意

努めて参りますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 

万一、異常をお感じの場合は、ご使用をお控えいただきますようお願い申し上げます。 

なお、該当のお施主様には、弊社より順次ダイレクトメールでご案内させていただきます。 

 

１．対象商品 

 

 

 

 

・品番：ＦＷ－１０ＵＡＺ(※1)、ＦＹ－１０ＵＡＺ、ＦＹ－１２ＵＡＺ(※1)、Ａ－０９９０８－１０

    (※1)２品番追加、なお品名・製造販売期間・構造(形状)は他２品番同様、下記の通りです。 

・品名：バスルーム用乾燥ユニット 

・１９７８年８月～１９８８年１１月製造販売分 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

コントローラー形状 
（いずれか） 

 
ターミナルボックス 

乾燥機本体(天井裏)

ルーバー形状(浴室内) 



 

 

２．点検実施者 

・松下テクニカルサービス株式会社     

・松下エコシステムズ株式会社 

・山形ナショナル電機株式会社 

   ・山陰ナショナル株式会社 

   ・沖縄ナショナル設備建材株式会社 

  （上記はすべて弊社グループ会社） 

 

・カレックス株式会社 (※2) 

・川北電気工業株式会社 (※2) 

・松電エンジニアリング株式会社 (※2) 

 （※2、上記はすべて松下エコシステムズ株式会社所属の点検実施協力業者） 

 

 

３．点検作業内容 

・ターミナルボックス部の点検と部品交換 

・作業時間 ６０分程度 

 

 

４．点検日時 

ご要望確認後に、上記点検実施者より、日程のお電話をさせていただきます。 

 

 

                                    以上 

 

●お問い合わせ先 

本件に関するお問い合わせは 

 

パナホーム株式会社 「バスルーム用乾燥ユニット市場対策室」 

フリーダイヤル：０１２０－８７－０６２２

受付時間 午前 9時 ～ 午後８時 

 

または 

  

  パナホーム・ホームページ 

「お問い合わせ・ご相談窓口／パナホームのお施主さまへ」 

         http://www.panahome.jp/cs/

 

までお願いします。 

http://www.panahome.jp/cs/

